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№ 

п/

п 

Субъект 

федерации 

Предприят

ие 
Собственник 

Дата 

технологическо

го нарушения 

Место и 

обстоятельства 

происшествия 

Последствия 
Устранение 

последствий 

1 
Тульская 

область 

АО 

«АЭСК» 

Админист- 

рация 

г. Алексина 

  с 01.03.2023г. 

по 17.03.2023г. 
За прошедший период аварийных отключений не было 

2 
Тульская 

область 

АО 

«АЭСК» 

Админист- 

рация 

г. Алексина 

18.03.2023г. 

17:00 

На поврежд. 

КЛ-10кВ фид. 

64д-ЗРБ 

(абонентская) 

Отсутствовало напряжение ТП-42,64,40 

18:20 

(производство 

оперативных 

переключений) 

3 
Тульская 

область 

АО 

«АЭСК» 

Админист- 

рация 

г. Алексина 

19.03.2023г. 

20:15 

Повреждение 

на ТП-36 

(абонентская) 

Отсутствовало напряжение ТП-113(II c.ш.),90(II 

с.ш.),24А,36  

21:32 

(производство 

оперативных 

переключений) 

4 
Тульская 

область 

АО 

«АЭСК» 

Админист- 

рация 

г. Алексина 

 

с 20.03.2023г. 

по 30.03.2023г. 

 

За прошедший период аварийных отключений не было 


