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               Главный инженер АО «АЭСК»                С.А. Суханов 

№ 
п/п 

Субъект 
федерации 

Предприятие Собственник 
Дата 

технологического 
нарушения 

Место и 
обстоятельства 
происшествия 

Последствия Устранение последствий 

1 
Тульская 
область 

АО «АЭСК» 
г. Алексин 

АО «АЭСК» 
с  01.03.2025г. 
по 09.03.2025г.  

За прошедший период аварийных отключений не было 

2 
Тульская 
область 

Обособленное 
подразделение  
АО «АЭСК» в 

г. Тула 

АО «АЭСК» 
  10.03.2025г. 
      00:30 

На поврежд. 
КЛ-10кВ  

фид. 1196д- 473 

Отсутствовало напряжение  
ТП-1196  

11.03.2025г.  
      01:30 
(Производство оперативных переключений 

во время отключения КЛ-10кВ) 

3 
Тульская 
область 

АО «АЭСК» 
г. Алексин 

АО «АЭСК» 
с  11.03.2025г. 
по 18.03.2025г. 

За прошедший период аварийных отключений не было 

4 
Тульская 
область 

Обособленное 
подразделение 
АО «АЭСК» в 

г. Тула 

АО «АЭСК» 

 
 

19.03.2025г. 
10:45 

 
 

На поврежд.  
КЛ-10кВ  
фид. РТП 

Канатчиков-РТП 
Октябрьское 

Отсутствовало напряжение  
КТП-1, 2, 3; РТП-Канатчиков, ТП-Канатчиков  

 
19.03.2025г. 
      12:38 

 

5 
Тульская 
область 

АО «АЭСК» 
г. Алексин 

АО «АЭСК» 

 
с  20.03.2025г. 
по 30.03.2025г. 

 

За прошедший период аварийных отключений не было 

6 
Тульская 
область 

АО «АЭСК» 
г. Алексин 

АО «АЭСК» 

 
31.03.2025г. 

15:12 
 

На поврежд. 
 КЛ-10кВ  

фид. 64д-57 

 
Отсутствовало напряжение ТП-170, 64, 11, 98, 128, 42 

 

31.03.2025г. 
      17:04 


